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-Secuenciador  tipo  SW-302 WESTRIC 2 equipos conectados. 
 
- Control de funcionamiento de dos equipos de AA  frío o frío calor.  
 
- Display digital para indicación de la temperatura ambiente, programación de parámetros, y 
fallas.  
 
- Teclado para visualización y programación de parámetros.  
 
- Control de temperatura ambiente programable   
 
- Código de acceso para la modificación de parámetros  
 
- Permutación horaria del funcionamiento de los equipos programable mediante teclado y 
display desde 1 hasta 7 días.  
 
- Salida de alarma a través de contacto seco por: alta temperatura, falla del sensor de 
temperatura, anomalías de alimentación eléctrica, parada de emergencia (Incendio, falta de 
fase, etc.), apertura de las entradas digitales  de equipo 1 o 2.  
 
- Retardo del disparo de alarma de alta temperatura programable desde 0 hasta 60 minutos.  
 
- Encendido automático luego de un corte de energía 
 
- Se puede ofertar propuestas alternativas  
 

 


